Suunnittelutoimisto Auran kunta

E N E RTE |_ KVK-037, Auranportti

Pappilantie 7, 23800 LAITILA 21380 AURA

URAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT

Asiakasnumero 4437

o Piirus- S

Ty6- tus Alkuperiis-| Viimeinen

numero sarjapvm. | muutos
numero

Piirustuksen nimi

03701 | S001 3.5.2016 Piirustusluettelo

03701 | S002 3.5.2016 Sahkéselitys

03701 | S100 3.5.2016 Asemapiirros, uudet asennukset
03701 | S200 3.5.2016 Pylvas- ja valaisinluettelo
03701 | S201 3.5.2016 Massaluettelo

03701 | S202 3.5.2016 Alitusputkiluettelo

03701 | S300 3.5.2016 Keskuskaavio, KVK-037

03701 | S500 3.5.2016 Maakaapelioja, mitoituskuva
03701 | S501 3.5.2016 Tyyppipoikkileikkaus




Suunnittelutoimisto Auran kunta

E N E RTE |_ KVK-037, Auranportti

Pappilantie 7, 23800 LAITILA 21380 AURA

PIIRUSTUSJAKELU

VAIHE: TARKOITUS: KOPIOINTI:

H = Hyvaksyttavaksi TT = Tavallinen taitto

S = Suunnittelua varten MT = Mappitaitto

U = Urakkalaskenta MTS = Mappitaitto seldakkein

K = Kayttoon - tyoaik.

| T = Tiedoksi

M| Vaihe / revisio 2/U
Paivimaara 352016

1 = Luonnospiirustus

2 = Suunnitelmapiirustus
3 = Tyopiirustus

4 = Luovutuspiirustus

Tilaaja

Valvoja

Rakennusurakka
LV-urakka

[V-urakka

Au-urakka
Sahkourakka
Arkkitehti
Rakennesuunnittelija

LVI-suunnittelija

Kopioiden maara / tarkoitus

Sahkoésuunnittelija

MUUTOSLUETTELO 1

LAATIJA:

Piirustusnu-

mero Padivays | Piirustuksen nimi tai muutoksen sisalto




Suunnittelutoimisto

V = valaisinvarren pituus

P = lampun teho

Etdisyys mitataan sisdluiskan ylareunasta

- Sivu / sivut
PYLVAS- JA VALAISINLUETTELO ) 111
ENERTEL 3.5.2016
KVK-037, Auranportti Tyonumero 4437-03701
Pappilantie 7, (PL 11), 23800 LAITILA
Puh. +358 2 8506400, Fax +358 2 8506403 Aura Piirr.nro S200
Paivays Koodi Laatija Muutosteksti
Ryh- H/ |V P/W Pylvas Valaisin -
KVK y . Nro Pl / / / Lamppu y Jalusta Etdisyys M?a Tieosuus Huom !
ma m m L1 L2 L3 (pos) (pos) reunasta/m doitus
037 1 17 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinkaari
037 2 55 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinkaari
037 3 93 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 X Portinkaari
037 4 131 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinkaari
037 5 168 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinkaari
037 6 205 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinkaari
037 7 242 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinkaari
037 1 18 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinpolku
037 2 55 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinpolku
037 3 93 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 X Portinpolku
037 4 131 8 1 43 LED 1 SJ-2 1 1.0 Portinpolku
Valaisimet: Pos 1 43W LED Philips, Clearway, BGP 303, 1xLED 49-3S/740
Pylvaat: Pos 1 8m Tehomet Oy, yksivartinen kartiopylvis, P110B108K, tyven halk. 145mm
Pylvaskalusteet: SV 15.06 / Pylvis
Selitteet: H = valaisimen korkeus tien pinnasta




Suunnittelutoimisto MASSALUETTELO Sivu / sivut 1/1
EN FERTEL Paivays 3.5.2016
KVK-037, Auranportti Ty6numero 4437-03701
Pappilantie 7, (PL 11), 23800 LAITILA
Puh. +358 2 8506400, Fax +358 2 8506403 Aura Piirr.nro S$201
Muutosteksti Paivays Koodi Laatija
Nimitys Maidra Yksikké Huom. Hinta €/yksikko
Terasbetonijalustat Sahko-Jokinen, SJ-2 11 kpl
Valaisinpylvait Pos. 1, 8m yksivartinen 11 kpl
Pylviskalusteet SV 15.06 11 kpl
Valaisimet lamppuineen Pos. 1, 43W LED 11 kpl
Alitusputket TELB 110 15 m
Keskukset Keskuskaavion mukainen 1 kpl
Kaapelikaivannot 0,7m syvé, 0,4m leved 380 m
Kaapelivaroitusnauha " SAHKOKAAPELI" 380 m
Kaapelit AXMK 4x25 S 430 m
MM] 3x2.5 S 90 m
Kaapelinsuojaraudat
Maadoitukset HK 16/7x1,68, 4 25m 3 kpl

Liittymat




Suunnittelutoimisto ALITUSPUTKILUETTELO Slvu/ sivut 1/1
EN ERTEL Paivays 3.5.2016
KVK-037, Auranportti Tyénumero 4402-03701
Car T T, B L Aura 5202
Muutosteksti Paivays Koodi Laatija
Nro Tieosuus PL-vili Koko Madra/m Kpl Huom.
1 Portinkaari 194 110 15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Putki esim. TEL, A, 110x5,3x6000, SSTL 52 612 11 YHTEENSA / m 15
1 Asuntoalue, tonttiliittymat
2
3
4
5
Putki esim. ALP 100x6000, SSTL 52 614 01 YHTEENSA / m

Kaapelisuojakouru esim. Wehotel -kouru, TEL, C, 75x3000, SSTL 52 612 09, kdytettdva maara riippuu kaivuusyvyydests, kts. sahkdselitys
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x B RAKENNETIEDOT C TUNNUSMERKINNAT E KAAPELOINTITIEDOT
1. Tunnusmerkinnat 1. Sydttd
KESKUS valmistajan normaali x] kaapeli
1. Nimellisjannite U 400 Vv 1. Keskuslaji erill. ohjeen mukaan O kiskosto O
2. Jannitehavio keskukseen y % kenno E 2. Kes||<ul.<ste|j1 tunnuskllpl[ - laji AXMK
3. Taajuus 50 kotelo vaimistajan normaall
< 2 Nimellisvirta L kehikko O erill. ohjeen mukaan O poiidpinta
g 5. Oikosulkukeskoisuus 2. Kotelointiluokka IP34 - Kansikojeiden tunnuskilvet R
% terminer_l I KA 3. Keskukseﬁ rakenne vglmlstgjan normaali X p|tuuSJgnnlt§haV|on
< |3 dynaaminen i KA 1-puoleinen X erill. ohjeen mukaan O laskemiseksi
I E3:n mukaan s 7 2-puoleinen O . Kennokesk. kenttien merkinta 2. Syoton tulosuunta
E 2 é 6. Keskuksen havisteno 77 2 kpl 1-puol. selat vastakkain O juokseva numerointi O alhaalta ]
Sgg| 7 KeleushimetAC L B 4 Asenisiapa » oikeatta vasemmalle 3 3. syoten siaint -
L2 pinnalle - a .
g % 'é L3 upotettu 0 erill. ohjeen__ml_J_I.(aan o O vasemrrlalla O
3 (9 N X 5. Kiinnitys . Kennokesk. l1ahtéjen merkinta keskella O
S H= PE 0 seinaan O juokseva numerointi O oikealla O
PEN O lattiaan O kentan nro + juokseva nro O 4. Paakaapeleiden lahtosuunta
8. Kiskot tai johtimet DC L+ O 6. Asennus- ja tukirakenteet - S?[‘!'-tOhJieP .r:;ukaan it O allgs
sidekiskot . Siséisten kojeiden merkinta ylés
LM_ E jalustat valmistajan normaali 5. Paakaapeleiden liittdminen
PE O 7. Keskuksen yhtendinen ovilaite erill. ohjeen mukaan O kojeisiin ]
9. Ohjausjénnite U 230 v lukolla . Sisaisten johtimien merkinnat riviliittimiin Xl
f 50 Hg salvalla O ei suoriteta kojeisiin alkaen mm?2 |
I A 8. Ovien ja kansien avautumiskulma erill. ohjeen mukaan O 6. Ohjlauskaapeleiden lahtdsuunta -
S kA min. 90 astetta Ll b kALUSTETIEDOT e
10.Apujannite1 77 min. 180 astetta ylés O
Pl 9. Pintakasittely 1. Keskuksen kalustus 7. Ohjauskaapeleiden liittdminen
11.Apujénnite 2 valmistajan normaali valmistajan normaali I kojeisiin 0
erillisen ohjeen mukaan O erill. ohjeen mukaan O riviliittimiin Xl
- 10. Asennustila 2. Kalustuksen tyyppi
KESKUKSEEN LITETTAVAT leveys m kiinted X HUOMAUTUKSET:
KUORMITUKSET ulosotettava |
= zs\r,l;?,gs - 2 ulosvedettava O KATUVALAISTUSKESKUS, JAKOKAAPPI
W w _—
12. Jakelujarjestelma 11. Ymparistén lampétil . Kalustustapa ESIM. ABB, MCSV 95J TAI VASTAAVA
5 i i - Ympariston lampotila ; VARUSTETAAN ABLOY-LUKOLLA
kayttdmaadoitettu 4j TN-C-S normaali 20 ... 25 O keskitetty -
k?ytt?maadqitettu 5j TN-S O min -30°C - max +30°C yksilfkéléhdf)t |
kayttomaad.imp. kautta IT ] 12. Kennokeskuksen kaapelikuilut - Merkkilamput
kéyttdbmaadoittamaton 1T O 1 kpl/kentta | hehkulamput |
13. Teho 1 kpl/2 kenttaa O hohtolamput 0l
asennettu S ... kVA valmistajan normaali leveys O LED-lamput U
tasattu S ... kVA 13. Lattialla seisovat keskuksen - Laskutusmittareiden toimittaja
14. Tehokerroin cos & . alhaalla olevat lapiviennit sahkolaitos X
15. LAmmitystehon osuus P kw avoin O keskusvalmistaja O
palonkestéva O . Lass'a.k#;glsarnti)ttsamuuntajien toimittaja -
keskusvalmistaja O
. .. Suunnittelija / paivays Piirtaja Kohde ja osoite Sisaltd Org. Mittakaava Tasoltyyppi Sivuja Koko
Suunnittelutoimisto AriNivola/ 3.5.2016 SLa 3 Ad
ATK-tallennuskoodi 4437-S300 B A_uran_ kurj'ta - KESKUSKAAVIO Asiakasnro Tydnumero Piirustusnro Sivu Muutoskoodi
<=0 ENERTEL o P hierinkuad oy (STUSKESKUS 4437 | 03701 | S300 | 1
i i B ura B i ama piirustus on suunnittelutoimisto Enerte n omaisuutta.
MUTOS | Poh (02 8500400, | wawenerein | o ! : Ao e e e
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X o SULAKE / KAAPELILAJI JA
LAHTO NUMERO NIMITYS TEHO / kW VAROKE POIKKIPINTA/mm 2 HUOMAUTUS
A/A
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< =
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ULKOVALAISTUSKONTAKTORI 63 A, 1K1 (koko yd)
1K1
—A L1,L2L3PEN -
f O o VALAISTUSRYHMA 1 25/25 AXMK 4x258
—A L1,L2L3PEN M
2 L 4x50 AICIN VALAISTUSRYHMA 2 25/25 AXMK 4x25S
A L1,L2L3PEN
3 G2 4450 AICTN VARA 125
A L1,L2L3PEN
4 G2 4450 AICTN VARA 125
. . Suunnittelija / paivays Piirtaja Kohde ja osoite Siséltd Org. Mittakaava Tasoltyyppi Sivija | Koko
SUUﬂnI ttelutoimisto Ari Nivola/ 3.5.2016 SLa 3 Ad
ATK-tallennuskoodi - Auran kunta - KESKUSKAAVIO Asiakasnro Tydnumero Piirustusnro Sivu Muutoskoodi
4437-S300 i inkui
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. . Suunnittelija / paivays Piirtaja Kohde ja osoite Siséltd Org. Mittakaava Tasoltyyppi Sivija | Koko
Suunniftelutoimisto | AriNivola/ 3.5.2016 SLa 3 | pa
ATK-tallennuskoodi | Auran kunta |l KESKUSKAAVIO — - - -
4437-S300 p . . Asiakasnro Tyénumero Piirustusnro Sivu Muutoskoodi
<| m| O | Nikkarinkuja 8 | KATUVALAISTUSKESKUS
Tarkastanut 4437 037 01 8300 3
o L 21380 Aura |l  KVK-037 —— —
MUUTOS Pappllantle 7, (PL11), 23800 LAITILA = Tama piirustus on suunnittelutoimisto Enertel Oy:n omaisuutta.
Hyvéksynyt Taté piirustusta ei saa ilman suostumustamme kéyttaa, antaa toisen

Puh. (02) 8506400,

www.enertel fi

kaytettavaksi, jaljentaa eikd monistaa ( KSE 1995, kohta 6.2 )
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MAADOITUSKUPARI

- Ajoratojen alituksissa kaytetdan standardin SFS 5608 mukaan
lujuusluokan A HD-polyeteenisia suojaputkia, joiden sisdhalkaisija
on madaratty suunnitelmassa, kuitenkin vahintdan 110 mm

esim. TEL 110 A. Tien pituussuunnassa voidaan kayttda B-lujuus-
luokan suojaputkia, jos niiden yli ei kulje raskaita ajoneuvoja.
B-luokan putken halkaisija on maaratty suunnitelmassa, kuitenkin
vahintdan 75 mm esim. Opto 75 B, TEL 110 B.

- Varalle jaavat putket suljetaan suojatulpilla.

- Tonttiliittymia ei varusteta suojaputkin

- Kaapelin kytkemista varten on kaapelia varattava vahintdan 2 m
jalustan ylapinnasta mitattuna

- Kaapeliojan syvyyden on oltava vahintddn 700mm. Mikali tama ei ole
mahdollista, kaapeli on asennettava suojaputkeen tai suojattava
kourulla. Tarvittavat suojakourut tulee siséltya urakkaan. Tarkemmat
suojausvaatimukset on esitetty piirustuksissa ja sédhkdselityksessa.

- Tie-/ katuvalaistuskaapelin minimiasennussyvyys on 400mm (puisto-
ja muut viheralueet, joilla ei ole raskasta liikennetta).

- Valmiin ojanpohjan on oltava KIVETON, ja siihen on tarpeen vaatiessa
tuotava hienoa hiekkaa tai mursketuhkaa (0-4mm).

- Tayttd on tehtava huolellisesti ja kaapelin ymparille laitetaan ensin
kivetdn hiekka tai 0-4mm:n mursketuhka. Pohjahiekoitus 50-100mm ja
alkutaytté 150-200mm. Taman jalkeen tayttda voidaan jatkaa ojasta
kaivetulla, valikoidulla maalla. Taytto pitda tehda huolellisesti siten ettei
kivia, rakennusjatetta tai muitakaan kovia kappaleita osu kaapeliin tai
sen lahellekaan.

- Kaapelin varoitusnauha asennetaan 200-300mm maan pinnan ala-
puolelle kaapelin ylapuolelle.

Muutos Muutoksen laatu Nimim Pdiviys
K-osa/kyld Kortteli/tila Tontti/Rek.nro Viranomaisen merkintdja
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
Uudisrakentaminen SAHKOPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisdltd Mittakaavat
AURAN KUNTA KVK-037, AURANPORTTI
NIKKARINKUJA 8 MAAKAAPELIOJA
21380 AURA MITOITUSKUVA
S . | L. Piirt. ATK-koodi Xref Piividys
uunnittelutoimisto ANi 352016
E N E RT E L Suunn. Asiakas Tyé nro Piir. nro Muutos
ANi
Pappilantie 7, 23800 LAITILA Tark. A S
Puh. 02-8506400 Fax. 02-8506403 SAHKO 4437 037 01 S500




